
DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA SE HA
SUPRIMIDO DATOS PERSONALES
DE CONFORMIDA ART. 30 DE LA LAIP

11 
GOBIERNO DE EL SALVADOR 

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP) 

Dirección: 

Lugar: 

Novena Calle Poniente y Trece Avenida Norte, Torre PGR, Centro de Gobierno. 

San Salvador, El Salvador. 

Fecha: 22-dic-23 / 

Nombre del proceso: 

Suministrante: 

Contacto: 

Cantidad 
Unidad de 

medida 

CD-08/2023 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema 

de Aire Acondicionado Central y Reparaciones Varias en las Unidades Manejadoras de Aire 

Acondicionado en los 13 niveles de la Torre PGR" 

MP SERVICE, S.A. de C.V . ./ 

Carlos Ernesto Moreno Portillo carlosmoreno@mpservice.com.sv 

Bien, Obra o Servicio 

Descripción 

N" Orden: 

N" Previsión: 

NITÓ DUI: 

Teléfono: 
Precio 

Unitario 

us 

----------< 

0614-131101-101-9 

2247-3400 

Valor Total (US$) 

1 Servicio Mantenimiento Preventivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Edificio Principal de la $ 3,985.00 $ 3,985.00 

16,014.80 

Procuraduría General de la República, por un monto de: 

1 Servicio Mantenimiento Correctivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Edificio Principal de la $ 16,014.80 $ 
Procuraduría General de la República hasta por un monto de: 

TOTAL IVA INCLUIDO ................................................................................................................................................................ . 

Crédito: 

Tiempo de Ejecución de 

los Trabajos: 

60 días 

1 mes 

Lugar de Ejecución de los Torre PGR, ubicada en 13 Avenida Norte, y g• Calle Poniente, Edificio PGR, Centro de Gobierno, San Salvador. 

Trabajos: 1 1 

Unidad Solicitante: Unidad de Mantenimiento 

Los fondos para esta orden son provenientes del Fondo General de la Nación < 

Acta de Recepción coordinar con Administrador de Orden de Compra. 

$ 19,999.80 

Observaciones: La Factura debe llevar No. de Orden y de Previsión/a partir del 18 de enero de 2008 el Ministerio de Hacienda a través de DGII nos faculta y exige hacer la retención de 1% del 13% 

del IVA a todo contribuyente/ no se aceptará la factura si no está emitida conforme a lo detallado en esta Orden de compra/ El plazo límite para recibir factura en la Direccion Financiera, son 5 

días hábiles posteriores a la entrega del bien o servicio/ Entrega de Quedan de 8 ama 4 pm / Girar factura de consumidor final a nombre de la Procuraduría General de la República. 

Admr.(a) de Contrato: lng. Miguel Ángel López Díaz Tel: 2231-9522 

Correo electrónico: miguel.lopez@pgres.gob.sv Fax: 

Técnico(a): Yolanda Martínez Tel. 



Cantidad Obra, Bien o Servicio 

1 MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

(ACTIVIDADES 

CONSIGNADAS DENTRO DEL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, UN (1) 

MANTENIMIENTO) 

1 

Anexo 1 de Orden de Compra No_ 141 
MP SERVICE, S.A. de C.V. 

N' ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Verificación con analizador de vibraciones que no existan anormalidad en la frecuencia mecánica de las 

piezas, así como las condiciones de los motores condensadores y compresores, verificando que no existan 

daños en ejes, baleros, así como determinar el punto óptimo de cambio. 

2 Verificación que no exista deslizamiento entre el aspa y el eje del motor ventilador, asegurar que gire 

libremente. 

3 Verificación que la motherboard este en perfecto estado, asegurar que diodos, bobinas, resistencias, 

impedancia, transductores, capacitares se encuentren operando, asegurar que los inputs y outputs de la 

misma tengan señal y la pista no esté dañada o con óxido. Limpiar con cuidado utilizando aire seco. 

4 Verificación de condición mecánica de compresores 

5 Verificación el sobrecalentamiento y subenfriamiento en la línea de succión y descarga respectivamente. 

6 Verificación la válvula VET que este alimentando correctamente el evaporador y no tenga obstrucción. Ajustar 

el sobrecalentamiento si es muv baio o nulo. 

7 Verificación de protectores eléctricos (guardamotores, protecciones termomágneticas, retardadores de 
tiempo) 

8 Verificación el estado del acumulador de aceite. 

9 Revisión del estado general de operación de los equipos 

10 Revisión de contactares 

11 Revisión y ajustes de fajas en Manejadoras de Aire 

12 Revisión de Motobombas 

13 Revisión del Sistema de Control Inteligente consistente en: Verificación de parametrizacion, sensores de 

temperatura, voltajes de control, dispositivos periféricos y señales de red y sub-red 

14 Limpieza general de los serpentines. 

15 Limpieza de drenajes 

16 Limpieza de filtros de manejadoras de air e. 

17 Revisión de visor de líquido del sistema para verificar posible pérdida de refrigerante o h umedad en el 

sistema 

18 Revisión calentador del cárter verificando que se le alimente con el voltaje correcto y la potencia consumida 

no sobrepase el máximo consumo y medir la temperatura. 

19 Revisión de alarmas en el sistema de control del chiller 

20 Revisión de consumo eléctrico de los motores de ventilación 

21 Revisión del voltaje de alimentación para cada compresor y comprobar que el desbalance de voltaje no sea 

mayor al 2% permitido. 

22 Revisión el amperaje de cada compresor y comprobar que no existe un desbalance mayor al 10% permitido, 

así como que la corriente no sea mayor al 1.15 de la corriente nominal. 
23 Revisión de estado de bombas de agua, veriticar que la caída de presión en el evaporador permita al menos el 

caudal mínimo de agua y que no sobrepase su valor máximo, verificar el NPSH para evitar problemas de 

cavitación. 

24 Revisión de estado de válvulas, tuberías y aislamientos de tuberías. 1 
25 Revisión de microprocesadores 

26 Revisión de niveles de aceite en los compresores, realizar prueba de acidez para corroborar que el aceite no 

esté muy alcalino o muy ácido y se necesite cambiarlo. 
27 Revisión del estado del transductor de presión tanto de succión como descarga y verificar el funcionamiento 

de las termocuplas. 

28 Revisión de sistema eléctrico 

29 Revisión de switch de flujo en circuito de agua fría 

30 Revisión y limpieza de contactares, comprobar que no se encuentre un desgaste excesivo entre el material 

ferromagnético y la bobina de cobre, así como un exceso de calor, cambiar si se encuentra alguno de dichos 

problemas 

31 Revisión el estado del aislamiento de los motores con el Megóhmetro. 

32 Reapreté de conexiones sueltas o flojas 

33 Reapreté de tuercas y tornillos. 
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Cantidad 

1 

Anexo 2 de Orden de Compra No. 141 

MP SERVICE, S.A. de C.V. 

Obra, Bien o Servicio CONDICIONES GENERALES 

Contratación de Servicio de La empresa entregará en 3 días un Diagnóstico de 1 Mantenimiento 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Chiller Carrier. 

Correctivo del Sistema de Aire 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. 

La empresa presentará una programación de las actividades a realizar en el 
Acondicionado Central y 

mantenimiento preventivo a eiecutar. 
Reparaciones Varias en las 

FICHA TÉCNICA DE TRABAJOS REALIZADOS 
Unidades Manejadoras de Aire La Ficha Técnica de los trabajos realizados será llenada durante el proceso 

Acondicionado en los 13 niveles de ejecución de los servicios de mantenimiento, por los técnicos de la 
de la Torre PGR empresa y serán remitidos para ser verificados por el Administrador del 

Contrato o por una persona asignada de la Unidad de Mantenimiento 

Institucional, para dicho efecto estos son responsables de la verificación in 

situ de los trabajos realizados. 

PLAN DE TRABAJO 

*El mantenimiento preventivo será a todo costo, o suma total incluye los 

repuestos 

* En los servicios de mantenimiento preventivo, la empresa presentará por 

escrito todos los trabajos a realizar. 

*Todo trabajo de mantenimiento que impliquen paradas de equipos deberá 

ser programado con anticipación. A tal efecto se comunicará con un plazo 

de 48 horas de antelación, el cual deberá prestar la autorización previa. 

HISTORIAL TÉCNICO 

Cada equipo tendrá una bitácora de trabajos, donde se llevará un informe 

de todo lo referente al servicio, tanto de Mantenimiento Preventivo 

programado, como de Mantenimiento Correctivo cuando sea necesario, la 

bitácora será entregada por la empresa al finalizar el Mantenimiento 

Preventivo o las visitas de inspección que sean necesarias para el buen 

funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado Central. 
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